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E' SEVERAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE E/O LA CESSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMITTENTE
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NOTE

FORNIRE | SEGUENTI SISTEMI PER
LA ZONA L, OVE APPLICABILE:
FORNIRE VENTILCONVETTORI
LOCALI AD ACQUA
REFRIGERATA/RISCALDATA (3,5 KW
PER 25 MQ) PER PASSERELLE
SOPRAELEVATE, UFFICI, BAGNI,
SPAZI RETROSTANTI, ECC.

FORNIRE UNITA LOCALI DI
CONDIZIONAMENTO AD ACQUA
REFRIGERATA/RISCALDATA PER
SALE COMPUTER (CRAC) (3,5 KW
PER 3 MQ) PER TUTTI | LOCALI
TECNICI CHIUSI.

FORNIRE VENTILCONVETTORI
LOCALI AD ACQUA
REFRIGERATA/RISCALDATA (3,5 KW
PER 15 MQ) PER TUTTI | LOCALI
ELETTRICI CHIUSI.

FORNIRE VENTILATORI DI SCARICO
IN BASE Al REQUISITI DELLE
NORMATIVE LOCALI PER TUTTI |
BAGNI, | RIPOSTIGLI DEGLI
INSERVIENTI, ECC.

FORNIRE | SEGUENTI SISTEMI PER
LA ZONA K:

FORNITURA DI UN SISTEMA DI
SCARICO DELLA CUCINA E DI UN
SISTEMA DI ARIA ESTERNA
DEDICATO, IN BASE Al REQUISITI
DELLE CAPPE DI COTTURA E DELLE
ATTREZZATURE.

FORNIRE VENTILCONVETTORI
LOCALI PER ACQUA
REFRIGERATA/ACQUA CALDA
(3,5KW PER 15 SQM).
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