E' SEVERAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE E/O LA CESSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMITTENTE
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FORNIRE | SEGUENTI SISTEMI PER
LA ZONA L, OVE APPLICABILE:
FORNIRE VENTILCONVETTORI
LOCALI AD ACQUA
REFRIGERATA/RISCALDATA (3,5 KW
PER 25 MQ) PER PASSERELLE
SOPRAELEVATE, UFFICI, BAGNI,
SPAZI RETROSTANTI, ECC.

FORNIRE UNITA LOCALI DI
CONDIZIONAMENTO AD ACQUA
REFRIGERATA/RISCALDATA PER
SALE COMPUTER (CRAC) (3,5 KW
PER 3 MQ) PER TUTTI | LOCALI
TECNICI CHIUSI.

FORNIRE VENTILCONVETTORI
LOCALI AD ACQUA
REFRIGERATA/RISCALDATA (3,5 KW
PER 15 MQ) PER TUTTI | LOCALI
ELETTRICI CHIUSI.

FORNIRE VENTILATORI DI SCARICO
IN BASE Al REQUISITI DELLE
NORMATIVE LOCALI PER TUTTI |
BAGNI, | RIPOSTIGLI DEGLI
INSERVIENTI, ECC.

FORNIRE | SEGUENTI SISTEMI PER
LA ZONA K:

FORNITURA DI UN SISTEMA DI
SCARICO DELLA CUCINA E DI UN
SISTEMA DI ARIA ESTERNA
DEDICATO, IN BASE Al REQUISITI
DELLE CAPPE DI COTTURA E DELLE
ATTREZZATURE.

FORNIRE VENTILCONVETTORI
LOCALI PER ACQUA
REFRIGERATA/ACQUA CALDA
(3,5KW PER 15 SQM).
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COMMITTENTE PRINCIPALE SUPPORTI SPECIALISTICI

SUPPORTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

ACI ENGINEERING S.A.

ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. VittorioFant ARCHITECTS PC
SUPPORTO STRUTTURALE|  SUPPORTO IMPIANTI
IDRICI E IDRAULICI
6¢aiaghan| TEKNE
<« POST HOLDER PROGETTAZIONE 0 Callaghan
& Dott.Vittorio Fanti
£
]
= POST HOLDER MANUTENZIONE
g Ing. Nicolino D'Ippolito SUPPORTO IMPIANTI SUPPORTO IMPIANTI
2 TERMOMECCANICI ELETTRICI E SPECIALI
i
I
g POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO
Geom. Luca Ermin E——
uea Frmint TECHNION sui
SUPPORTO IDROLOGIAE | SUPPORTO PROGETTO
IDRAULICA APRON
DIRETTORE TECNICO =2 HYDROGEOQ] oo v iy i
Ing. Lorenzo Tenerani e
w RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI
g SPECIALISTICHE
51 Ing.Lorenzo Tenerani
g Ordine degli ingegneri di Massa Carrara N* 631 GEOLOGIA ARCHEOLOGIA
g
PROGETTISTA ARCHITETTURA E STRUTTURA 2
g Arch.David Perri TERRA & OPERE SRL [
5 Ordine degli Architetti di Lucca N°1157 SociaTA instensain |
o ARCHEO 3
g
2 PROGETTISTA SPECIALISTICO IMPIANTI
& Ing.Andrea Bonciani
Ordine degli Ingegneri di Firenze N°4150
SUPPORTO SISTEMA BHS | CANTIERIZZAZIONE E
SICUREZZA
PROGETTISTA SPECIALISTICO APRON
Ing.Lorenzo Tenerani A
Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara N°631 Av é
PROGETTISTA VIABILITA' E OPERE ESTERNE TECNOGECO architecna
Arch.David Perri sretnmerne
Ordine degli Architetti di Lucca N°1157




